INFORMACIJE O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE

OBAVJESTENJA
UGOVORNI ORGAN
1. Podaci o ugovornom organu
Naziv Kontakt osoba

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
PodruzZnica Termoelektrana ,, Tuzla®, Tuzla

Anja Okanovi¢

Adresa

Postanski broj

21. aprila broj 4

75213

Identifikacioni broj/Jedinstveni

St G identifikacioni broj
Tuzla 4200225150048
Telefon Faks

+ 387 35 305 091 + 387 35 305 009
Elektronska posta (e-mail) Internet adresa (Web)

anja.pranjic@epbih.ba

www.elektroprivreda.ba

2. Zajednicka nabavka

| Da Q

INe

2.1. Ugovorni organi koji udestvuju u zajednic¢koj nabavci

(Popunjava se samo u slucaju da se radi o zajednickoj nabavci — vidjeti tacku I 6.).

| R.br. [ Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

3. Opis

I 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zamjena blok transformatora bloka 4

4. Ogranicenja za ude$ée

S. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

ANEKS 1




6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

7. Tehni¢ka ili profesionalna sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

8. DODATNE INFORMACIJE

Na osnovu ¢&lana 21. tatka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, ¢lana 19. stava 1) tacke d)
Pravilnika o nabavkama (primjena postupka nabavke za slu¢ajeve krajnje hitnosti) i tacke 5.5
vazeée Procedure P 84/01 "Nabavka", predlaZemo ugovaranje po pregovarackom postupku
bez objave obavjestenja o nabavci, za nabavku usluge zamjene blok transformatora bloka 4 u
PodruzZnici TE ,,Tuzla®.

Razlozi prijedloga primjene postupka nabavke za slucaj krajnje hitnosti, jer se u toku rada
bloka 4 u Termoelektrani ,,Tuzla“ dana 12. 07. 2021. godine u 3:21 h desio se unutrasnji kvar
na blok transformatoru 240 MVA pogonske oznake T4 nakon ¢ega je djelovanjem elektriéne
zaStite transformator T4 isklju¢en iz pogona. Prethodno su blok 4 i transformator T4 radili u
normalnom pogonu, bez poremecaja. Prilikom kvara na blok transformatoru T4 doslo da
izlijevanja manje koliine transformatorskog ulja preko odu$nika na prostor oko
transformatora T4. O navedenom pogonskom dogadaju je obavjetena Federalna uprava za
inspekcijske poslove, nakon ¢ega je dana 14.07.2021. god. izvrSen inspekcijski nadzor, te je
sacinjen Zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

Zbog navedenog kvara blok 4 nije na raspolaganju. Blok 4 je bazni blok TE “Tuzla” za
grijanje gradova Tuzle i Lukavaca. Isptivanje postrojenja za proizvodnju toplinske energije
prethodno je planirano za mjesec okotobar, kada je potrebno da blok 4 bude na raspolaganju.

Takode, zbog povecanog konzuma elektri¢ne energije, cijene na tr¥istu elektriéne energije su
u porastu i blok 4 je planiran da bude prva rezerva u JP Elektroprivredi BiH i trenutno jedini
blok koji ne radi u Termoelektrani “Tuzla”. Zbog toga je od velike vaznosti osoposobljavanje
blokovskog transformatoraT4 kako bi blok $to prije dobio status rezerve i bio na raspolaganju
za proizvodnju, kako elektri¢ne, tako i toplinske energije.

Postupak sanacije havarisanog blok transformatora T4 bi zahtijevao duzi vremenski period,
jer bi prije sanacionih radova bilo potrebno izvrsiti defektazu i transport transformatora do
Izvodaca radova, odnosno transport do TE “Tuzla” nakon izvrSenih radova. Uzimajuéu u
obzir cijenu i rok izvrSenja navedenih radova, kao i preostali broj radnih sati bloka 4, kao
ekonomi¢nija i bra varijanta se namecée zamjena havarisanog transformatora sa postojecim
rezervnim transformatorom u TE “Tuzla”.

U TE “Tuzla”, kao rezervni blok transformator za blokove 4 i 5 je predviden transformator
proizvodaca ELTA, 240 MVA. Navedeni transformator je prethodno bio ugraden na bloku 6,
ali je na bloku 6 u 2011. godini rekonstrukcijom i povecanjem snage bloka, ugraden novi
transformator veée snage.

Da bi se havarisani transformator T4 zamijenio rezervnim transformatorom, u ¥to kradem
roku, potrebno je izvrsiti ispitivanje, transport, prilagodbu primarnog prikljucka (oklopljenih
sabirnica) na bloku 4 kao i izmjenu SCADA sistema. Navedene radove TE “Tuzla” ne moZe




izvrsiti vlastitim kapacitetima, vee je potreban angaZman eksterne usluge, 7
0g

Postupak ugovaranja navedene usluge JP EP BiH Podruznica TE »luzla®, Tuzla ée zb
krajnje hitnosti izvrsiti sa kvalificiranim ponudagem »DELING“ d.0.0. Tuzla koji ima
iskustva na slidnim poslovima izrade i prilagodenja prikljuaka na blokovskim
transformatorima,

Procjenjena vrijednost nabavke 7€ 190.000,00 KM

Preuzimanje poziva za ugedée u pregovaratkom postupku bez objave obavjestenja ée se
visiti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, PodruZnica Termoelektrana
»luzla“, Tuzla, 21. aprila broj 4, 75 000 Bukinje - Tuzla, II sprat, soba br. 21, do
22.07.2021. godine.

Kontakt osoba za preuzimanje poziva za udeice u pregovaratkom postupku bez objave
obavjestenja o nabavei Jje Anja Okanovig, broj telefona 035 305 091.

Kandidati koji nisu u mogucnosti li¢no preuzeti dokumentaciju, zahtjev za izuzimanjem
poziva za udedée u pregovarackom postupku, sa navedenim Imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom na broj 035 305 009, a
ista ¢e im biti poslana putem faksa.

Adresa za dostavljanje dokumentacije: 21. aprila broj 4, 75 000 Bukinje - Tuzla, protokol.

Ugovorni organ ée razmjenu informacija sa ponudacima vriiti iskljudivo pismenim putem. ]




